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DIMA FORATURE

SISTEMA DI V
MC A PARETE
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Orizzontale Verticale

30 cm sopra e sotto dima,
100 cm destra e sinistra

30 cm sopra e sotto dima,
100 cm destra e sinistra

Orientamento installazione sistema VMC
Ritagliare la dima forature dove indicato e posizionarla sul 
muro dove desiderato rispettando gli ingombri minimi indicati, 
e avendo cura di metterla in bolla tramite una livella. Tracciare 
con una matita i fori di carotaggio, il centro dei fori di fissaggio 
piastra e il punto di arrivo dell’alimentazione elettrica.


